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EL SOTERRAMIENTO DE LAS LINEAS
DEBE DE IR SIEMPRE BAJO EL
ENCINTADO DE ACERAS O
BAJO LOS CAMINOS PEATONALES
* , EN LAS ZONAS DE PARQUES Y JARDINES
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I CANALIZACION SUBTERRANEA 2 TUBOS (S/PL. D1C134)
l‘ CANALIZACION SUBTERRANEA 4 TUBOS (S/PL. D1C135)
“ T — CANALIZACION SUBTERRANEA 6 TUBOS (S/PL. D1C136)
‘ T — CANALIZACION SUBTERRANEA 9 TUBOS (S/PL. D1C142)
CANALIZACION SUBTERRANEA 12 TUBOS (S/PL. D1C146)
CANALIZACION SUBTERRANEA EXISTENTE
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CANALIZACION SUBTERRANEA EXISTENTE
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40003 CANALIZACION SUBTERRANEA EXISTENTE
® ARQUETAS 600x1200 mm (S/PL. D1C202 o D1C203 — D1C208 o D1C209)
@ ARQUETAS 1200x1200 mm (S/PL. D1C206, D1C207, D1C212 o D1C213 — D1C208 o D1C209)
45.00 o ARQUETAS 1500x1500 mm (S/PL. D1C214, D1C215, D1C216 o D1C217 — D1C208 o D1C209)
AAAAA“AAASAAAAA""A"” P | CENTRO DE TRANSFORMACION EN PROYECTO (TIPO CASETA)
. o o e L] CENTRO DE TRANSFORMACION EXISTENTE
O CENTRO DE TRANSFORMACION DE INTEMPERIE
Z | CENTRO DE TRANSFORMACION EN PROYECTO (2 TRANSFOS)
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